
Dræninstallation

Kloakrenser

Der er etableret drænledninger omkring bygningen for at bortlede 

eventuelt opstigende grundvand eller nedsivende overfladevand fra 

bygningen for at hindre fugtproblemer i bygningen

Drænledningerne er forsynet med drænbrønde  på udvalgte 

knækpunkter således, at drænledningerne kan renses ved spuling 

herfra, fx ved brug af haveslange. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt 

kontaktes autoriseret kloakmester

Drænledningerne er tilsluttet den øvrige afløbsinstallation via 

tagnedløbsbrønde som er forsynet med vandlås

Drænbrønde skal inspiceres jævnligt og mindst én gang årligt, hvis 

der under inspektionen konstateres at vandstanden i brøndene står 

over drænledningernes niveau skal der omgående foretages rensning 

af drænsystemet

Tagnedløbsbrønde og drænbrønde skal renses minimum én gang 

årligt, dette kan gøres med en såkaldt ”kloakrenser” eller slamsuger

På vedlagte tegninger kan det ses hvordan drænsystemet er indrettet 

og hvor drænbrønde m.v. er placeret. Dæksler på brønde er placeret i 

terrænniveau og må ikke tildækkes
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