
Fedtudskiller

Fedtudskiller tilbageholder fedt og andre stoffer som kan flyde på vand. 

Udskilleranlægget består af slamfang (kan evt. være indbygget i selve 

fedtudskilleren), fedtudskiller og eventuelt en prøveudtagningsbrønd

Der kan være monteret automatisk alarm

som lyder når udskilleren er fyldt

Udskilleranlægget tømmes med slamsuger

efter behov og skal genfyldes

med vand før ibrugtagning

De oprensede stoffer bortskaffes

efter myndighedernes anvisning

Der kan udtages vandprøve

i prøveudtagningsbrønden

Dæksler skal renholdes og må ikke tildækkes

På medfølgende tegninger ses

anlæggets indretning, og hvis der opstår

driftsproblemer kontaktes autoriseret kloakmester
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